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LOCAL

QUADRO DE ÁREA DO SISTEMA VIÁRIO IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO
   EM LED DE 60 W (UN)

RUA SANTA RITA 01

RUA MARIA BERNARDETE CARBONERA MACEDO 01

RUA GABRIEL PEDRO GABRIEL 01

RUA JOSÉ CARNIATO 02

RUA ALDUÍNO LIUTTI 07

RUA RITA LOMBARDI MAZETTO 05

TOTAL 17
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IMPLANTAÇÃO DE 17 PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE TAGUAÍ - SP

Local:

DATA :

Interessado:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Municipio:
TAGUAÍ/SP

Prefeito Municipal

OUTUBRO/2022

Responsável Técnico

CNPJ:

ART:

DEIVISON LUCIO RODRIGUES

EDER CARLOS FOGAÇA DA CRUZ

FOLHA:

01/01

Engenheiro Civil

Obra:

CENTRO - CEP: 18890-000 - TAGUAÍ /SP - TELEFONE: (14) 3386 - 9040

Condedente:

PRAÇA EXPEDICIONÁRIO ANTÔNIO ROMANO DE OLIVEIRA - 44

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

28027230221614146

CREA Nº 5070205291

RUA SANTA RITA, RUA MARIA BERNARDETE CARBONERA MACEDO, RUA GABRIEL PEDRO
GABRIEL, RUA JOSÉ CARNIATO, RUA ALDUÍNO LIUTTI E RUA RITA LOMBARDI MAZETTO

COORDENADAS:

-23.449689"O, -49.408974"S

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Legenda:

+LED60i

POSTE DE CONCRETO COM BRAÇO GALVANIZADO ENGASTADO

TABELA TÉCNICA

CS 60i
tipo da
lâmpada

tipo do braço

tipo da luminária

potência da lâmpada

Onde:

- tipo de braço padronizado:
 C - braço curto;
 M - braço médio;
 L  - braço longo;
 V - braço viela.

- tipo de lâmpada:
 S - vapor de sódio;
 M - vapor de mercúrio;
 LED - Led.

- potência das lâmpadas (em watts) padronizadas:
 60, 100, 150 e 250 W.

- tipo de luminária :
 f - fechada;
 i - integrada;
 a - aberta.
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